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ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МЕСЯЧНЫХ РАСХОДОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ УЧАСТКОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДА 
ВЫДЕЛЕНИЯ ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ РЯДА 
 
В данной статье рассмотрены научные основы прогнозирования расходов элек-
троэнергии дистанций электроснабжения на основе метода выделения главных 
компонент ряда. Выбран рациональный интервал сглаживания. 
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Кузнецов В.Г. Прогнозування місячних витрат електроенергії електрифікова-
них дільниць на основі метода виділення головних компонент ряду. У даній 
статті розглянуті наукові основи прогнозування витрат електроенергії дистанцій 
електропостачання на основі методу виділення головних компонент ряду. Обрано 
раціональний інтервал згладжування. 
Ключові слова: прогноз, тягова підстанція, витрата електроенергії. 
 
V.G. Kuznetsov. Monthly power consumption forecasting of electrified sections on the 
basis of the selection of principal components of the series. This article discusses the 
scientific basis of forecasting a power consumption of electrified sections on the basis of 
the allocation of principal series component. It’s selected a rational smoothing interval. 
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Постановка проблемы. В связи с переходом железных дорог Украины на закупку элек-
троэнергии на оптовом рынке и внедрением микропроцессорных автоматизированных систем 
коммерческого учёта электроэнергии возникла возможность определять фактические профили 
нагрузки тяговых подстанций с минимальным интервалом усреднения. Знание фактического 
профиля нагрузки позволяет решать ряд прикладных задач, среди которых можно выделить 
задачу прогнозирования расходов электроэнергии в дистанциях электроснабжения. Данная за-
дача является особенно актуальной при внедрении во всех хозяйствах железнодорожного 
транспорта энергосберегающих мероприятий. 
Анализ последних исследований и публикаций. Научно-практические аспекты приме-
нения прогрессивных методов закупки электроэнергии для железных дорог Украины приведе-
ны в работах [1, 2]. Метод выделения главных компонент временного ряда развит в работах 
[3, 4]. 
Целью данной статьи является изложение методики прогнозирования месячных расходов 
электроэнергии тяговых подстанций на основе метода выделения главных компонент времен-
ного ряда (метода «Гусеница»). 
Изложение основного материала. Метод «Гусеница» [3, 4] предполагает выполнение 
следующих шагов. 
1. Сглаживание исходного временного ряда. 
2. Определение главных компонент. 
3. Восстановление исходного ряда по главным компонентам. 
4. Собственно прогнозирование. 
Положим, что заданы значения расходов электроэнергии х в моменты времени t1, t2, ..., tN, 
где ti+1- ti=h для всех 1 1i N    и 1 2 ... Nt t t   . Будем обозначать хi = x(ti). Последователь-
ность x1, x2, ... , xN образует временный ряд. Сделаем предварительные преобразования исходно-
го временного ряда. 
                                               
* д-р техн. наук, доцент, ГВУЗ «Днепропетровский национальный университет железнодорожного 
транспорта им. акад. В. Лазаряна», г. Днепропетровск 
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Для этого ряда выбираем интервал сглаживания длины М (
2
N
M  ). Это один из цен-
тральных этапов метода, от которого во многом зависит качество прогнозирования. Первый 
интервал сглаживания охватывает хi от хM, второй – от х2 до хM+1, и т.д.; последний - от хN-M+1 до 
хN. Расположим их в виде матрицы: 
 х =
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где k = N-M+1. 
Будем считать первый столбец матрицы (1) значениями случайной величины 1, второй 
столбец – значениями случайной величины 2, и т.д., последний столбец значениями случайной 
величины m, полученными в результате наблюдений. 
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  , 
 rij характеризует силу линейной связи между I и j, т.е. между i-м и j-м столбцами 
матрицы Х. 
Для выделения главных компонент вычислим собственные числа i и собственные векто-
ры Yi корреляционной матрицы. Есть различные численные методы определения собственных 
чисел и соответствующих им собственных векторов матриц. Для определения собственных чи-
сел и собственных векторов корреляционной матрицы R хорошо приспособлен метод скаляр-
ных произведений с исчерпыванием, ориентированный на симметричные матрицы. Для корре-
ляционной матрицы 1+2+…+M = М. 
Переобозначим вычисленные собственные векторы и образуем из них матрицу Р. В этой 
матрице i-ый столбец представляет собой i-ый собственный вектор. 
























































































Далее производится отбор некоторого числа r главных компонент ряда. 
Проведём восстановление исходного ряда х1, х2, … , хN по главным компонентам. Для 
ВІСНИК ПРИАЗОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
2013р. Серія: Технічні науки Вип. 26 
 ISSN 2225-6733  
 
 218 
этого вычислим матрицу 
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Затем децентрируем и денормируем матрицу *ijX , а именно положим  
 *ij ij j jX X S x   . (5) 
Получим матрицу X =( ijx ), i=
_____
1,k ,    j=
_____
1,M . 
Восстановим временной ряд х1, х2, … , хN путем усреднения по побочным диагоналям 
матрицы X . 
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На ряд 1 2, ,..., Nx x x    можно смотреть как на детерминированный ряд. Он получен из ряда 
х1, х2, … , хN в результате пропускания последнего ряда через ряд фильтров (каждый фильтр 
связан с соответствующим собственным вектором) и операции усреднения. То есть можно счи-
тать, что в исходном временном ряде элиминированы случайные колебания. На этом процесс 
предварительной обработки исходного временного ряда можно считать законченным. Перей-
дём к процедуре построения прогноза. 
Предположим, что это ряд ранга r, и количество элементов ряда N достаточно велико. 
Числовой ряд 1 2 1, ,..., ,N Nx x x x      будет продолжением ряда 1 2, ,..., Nx x x   , если продолжаемая им 
при гусеничной обработке выборка лежит в той же гиперплоскости, что и у исходного ряда. 
Сформируем матрицу наблюдений по ряду. Проведем построение матрицы вторых мо-
ментов. Найдём базис V(1), … , V(r), соответствующий отличным от нуля собственным числам 
матрицы вторых моментов.  





































Если система (7) несовместна, то исходный ряд не допускает продолжения. Если система 
(7) совместна, то её решение будем обозначать * *1 ,..., rh h . Продолжение ряда в данном случае 
будет представлять собой значение прогноза на момент tN+1 [4] 








 . (8) 
Для определения последовательности значений 1 2, ,...,N N N lx x x      имеем последователь-
ность систем:  
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Обозначим решение (9) через * * *1 2( ), ( ),..., ( )rh k h k h k , тогда 





N k j M
j
x h k V

 . (10) 
Возможность применения метода выделения главных компонент временного ряда для 
прогнозирования месячных расходов электроэнергии электрифицированных участков анализи-
ровалась для Приднепровской железной дороги. Метод позволил выявить скрытые закономер-
ности во временных рядах, недоступные для гармонического анализа. Используя принципы 
самоорганизации прогностических моделей, путём анализа экспериментальных данных, было 
определено, что рациональным числом М (длиной «гусеницы»), при котором наблюдаются 
точные и робастные прогнозы, является М=N/2 +1. 
В качестве примера приведём результаты прогнозирования месячных расходов электро-
энергии для дистанции электроснабжения П. В табл. 1 приведены месячные расходы активной 
электроэнергии W (млн. кВт∙ч) дистанции электроснабжения, зафиксированные в период с 
2009 г. по 2012 г. 
 
Таблица 1 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2008 20,4 17,17 17,99 15,88 13,49 12,74 14,52 20,21 13,93 15,54 18,56 20,02 
2009 19,86 17,65 18,97 14,48 12,88 12,47 13,03 14,07 12,37 14,24 17,37 18,93 
2010 18,83 15,96 17,02 14,04 14,85 12,42 12,95 13,19 12,82 14,37 16,30 13,97 
2011 17,12 15,17 15,30 13,27 11,89 10,89 11,89 12,31 11,76 13,08 14,44 15,05 
 
В табл. 2 приведены результаты прогнозирования месячных расходов электроэнергии W 
(млн. кВт∙ч) той же дистанции по рассмотренному методу. 
 
Таблица 2 
Прогноз расхода активной электроэнергии на 2012г., W (млн. кВт∙ч) 
Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
~ 
Xi (прогноз) 
16,4 15,5 15,6 12,8 11,6 11,1 11,6 12,4 11,8 13,21 14,30 15,22 
Xi (реаль-
ный ряд) 
17,1 15,1 15,3 13,2 11,8 10,8 11,8 12,3 11,7 13,08 14,44 15,05 
Ошибка, % 4,11 2,49 2,04 3,09 2,00 2,88 2,02 1,56 1,13 0,98 0,92 1,16 
Средняя ошибка составляет 2,23%. 
 
Выводы 
1. В данной статье предложено использовать метод выделения главных компонент для задач 
оперативного прогнозирования месячных расходов электроэнергии в дистанциях электро-
снабжения. 
2. На точность прогнозирования большое влияние оказывает выбор интервала сглаживания М. 
Экспериментальным путём установлено рациональное значение М для задач прогноза. 
Средняя ошибка прогноза составила 2,23%. 
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